PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KRAKOWIE

Tomasz Stawowy
Dyrektor Centrum Kultury
i Sportu w Skawinie

Nasz znak: Data:
HK.0441.59.2023 08.03.2023

Dotyczy: zbiorczej rocznej oceny ptywalni znajdujacej sie w Centrum Kultury i Sportu
,Camena” w Skawinie ul. Zwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina.

Szanowny Panie Dyrektorze,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie, dziatajac na podstawie
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz.U. z2023 r. poz. 338) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach
(Bz. U. z 2022 r. poz. 1230), przesyta w zatgczeniu Protokét rocznej oceny wody na
pfywalni za rok 2022, w zakresie spetnienia wymagan ww. rozporzadzenia.

Jednoczesnie PPIS w Krakowie, w wyniku przeprowadzonej oceny stwierdza, ze woda
na ptywalni znajdujgcej sie w Centrum Kultury i Sportu ,Camena” w Skawinie ul. Zwirki
i Wigury 11, 32-050 Skawina odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagari jakim powinna odpowiadaé woda
na ptywalniach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1230), za wyjatkiem jednorazowych przekroczen
parametrow  mikrobiologicznych, stwierdzonych podczas badan wykonywanych
w ramach kontroli wewnetrznych tj.:

- bakterii Pseudomonas aeruginosa w wodzie pobranej z systemu cyrkulacji niecki jacuzzi,

- ogolnej liczby mikroorganizméw w 36+2°C po 48 h, w wodzie pobranej z jacuzzi, systemu
cyrkulacji jacuzzi, basenu sportowego, basenu rekreacyjnego i systemu cyrkulacji basenu
sportowego,

- bakterii Legionella sp. w wodze pobranej z natrysku damskiego.

Z powazaniem
Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie

dr n. med. Ewa Wiercinska
Dokument podpisany elektronieznie

Otrzymuja:
1. Adresat+ zalgcznik ePUAP
2. Aa.
Wyk. Wioletta Drzewiriska 12 644-91-33 wew. 121

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioclogiczna w Krakowie
31-752 Krakow, ul. Makuszynskiego 9
www.gov.pliweb/psse-krakow e-mail: psse.krakow@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP
centrala tel.: (+48) 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64,
12 684 40 35, 12 684 40 99, fax: (+48) 12 684 39 99
REGON: 351371049 / NIP: 675-11-59-603

Administratorem Danych jest PSSE w Krakowie. Szczegdtowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez
Administratora | uprawnieniach osob, ktdrych dane sg przetwarzane dostepne sg w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Krakowie.
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Pafstwowy Powiatowy inspektor Sanitarny
w Krakowie

w, ul Maku

PROTOKOL ROCZNEJ OCENY WODY NA PLYWALNI ZA ROK 2022

Podstawa przeprowadzenia rocznej oceny:

§ 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagari

Jakim powinna odpowiadac woda na plywalniach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1230).

Nazwa i adres ocenianej ptywalni:
Obiekt basenowy znajdujgcy sie na terenie Centrum Kultury i Sportu ,Camena”
w Skawinie ul. Zwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina, kierownikiem ptywalni byt Dyrektor

Tomasz Stawowy

Liczba niecek: 1
Nazwy niecek: niecka sportowa, niecka rekreacyjna

Liczba jacuzzi: 1
Przedmiot oceny:

Zbiorczej oceny rocznej dokonano na podstawie analizy:

1) parametrow jakosci wody;

2) wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnig;

3) zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzgdzajacego ptywalnig
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych;

4) wynikéw badan wody na plywalni wykonywanych przez wiasciwego panstwowego

inspektora sanitarnego.
Zakres oceny od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (z uwzglednieniem poborow

wody wykonanych w dniu 22 lutego 2022 r. w ramach biezacego nadzoru sanitarnego
prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS)

w Krakowie.

Ocena zostala przeprowadzona na podstawie:
Petnej dokumentacji wytworzonej przez zarzadzajgcego lub na podstawie sprawozdan
z badan.

Ocena zostata przeprowadzona przez pracownika upowaznionego przez PPIS
Krakowie w osobie: Wioletta Drzewinska — starszy asystent w Oddziale Higieny

Komunalnej.
Ocena skontrolowanej dziatalnosci, ze wskazaniem ustalen.
analiza parametrow jakosci wody na ptywalni obejmowata dokumentacje w zakresie:

biezacej obserwacji w zakresie daty, godziny i podpisu osoby jej dokonujacej




b)

Okres analizowanej proby

dokumentacji

Znak sprawy/ symbol

Uwagi/ spostrzezenia

cyrkuladii

01.12.2022 r. do 09.12.2022 r.?
dla niecki basenowej 1 systemu |

L

Zeszyt raportu ptywalni

Brak uwag

odnotowanie  przejrzystosci

wody,

stwierdzanych widocznych

zanieczyszczen

i podjetych dziatan naprawczych, spostrzezen majgcych wplyw na zanieczyszczenie wody
w niecce basenowej oraz wszelkich innych nieprawidtowosci

Okres analizowanej
dokumentacji

Znak sprawy/ symbol
dokumentacji

Uwagi/spostrzezenia

01.12.2022 r. do
09.12.2022 r.? dia niecki
basenowej i systemu

| cyrkulagji

Zeszyt raportu pltywalni

Brak uwag, dzialania udokumentowane,
prowadzone systematycznie.

Q) daty i godziny wylgczenia z uzytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej oraz daty
i godziny poinformowania whasciwego powiatowego inspektora sanitarnego.
LpP Przyczyna Data i godzina Data i godzina Dowod
zanieczyszcz wylaczenia z poinformowania
enia niecki uzytkowania niecki wiasciwego inspektora
basenowej basenowej sanitarnego
1 Incydent Nie Nie Nie Nie Nie stwierdzono
| katowy stwierdzono | stwierdzono | stwierdzono | stwierdzono
|
2 | Incydent Nie Nie Nie Nie Nie stwierdzono
| wymiotny stwierdzono | stwierdzono | stwierdzono stwierdzono

Ocena dziatan podmiotu w zakresie okreslonym pkt 1 a) — ¢):

W analizowanym okresie oceny rocznej zgodnie z posiadang dokumentacjg nie
stwierdzono incydentéw katowych oraz incydentéw wymiotnych. Zarzadzajgcy
ptywalnig dokumentowat biezaca obserwacje wody na piywalni, odnotowujgc
przejrzystos¢ wody. W okresie analizowanej dokumentacji nie odnotowano zadnych
spostrzezen mogacych mie¢ wptyw na zanieczyszczenie wody w niecce basenowe;.

2) Analiza wynikéw badan wody na plywalni ocenionych przez zarzadce ptywalni
obejmowata:

a) weryfikacje systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz
rejestrowania wynikow pomiaru jakosci wody na ptywalni.

Okres Znak sprawy/ | Uwagi/ spostrzezenia

analizowanej symbol

proby dokumentacji

01.12.2022 r. do | Zeszyt raportu Brak uwag. Nie rzadziej niz co 4 godziny dokonywany jest
09.12.20227r. 3 plywalni nadzor oraz rejestracjia wynikow pomiaru jakosci wody w
dla niecki zakresie: pH wody, potencjalu redox, stezenia chloru |

! Dobor daty dla danej proby jest dowolny
‘ Dobgr daty dia danej proby jest dowolny

' Dobar daty dla danej proby jest dowoliny
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3)

basenowej i wolnego, temperatury wody (przy czym pierwsza
systemu rejestracja byta przeprowadzona przed rozpoczeciem jej
cyrkulagi B uzytkowania)

b) weryfikacje udokumentowanego

rzadziej niz raz na dobe).

badania parametru chloru zwigzanego (nie

Okres Znak sprawy/ | Uwagi/ spostrzezenia

analizowanej symbol

préby dokumentacji

01.12.2022 r. do | Zeszyt raportu Udokumentowana codzienna rejestracja parametru chloru
09.12.2022 r. dla | ptywalni zwigzanego. Wyniki badan nie wykazaly przekroczen
niecki basenowej

i systemu

cyrkulagji

¢) awarie i przerwy eksploatacyjne

Awaria | Przyczyna awarii | Przerwa Przyczyna przerwy Przeprowa | Przekazano
eksploatacyjna eksploatacyjnej dzono wyniki  badan
badania do PIS

Ocena dziatan podmiotu w zakresie okreslonym pkt 2 a) —<):

W analizowanym okresie nie odnotowano awarii. Zarzadzajgcy ptywalnia dokumentowat .
nadzor pracy urzadzen oraz prowadzi rejestr wynikow pomiaru jakosci wody na ptywalni
zgodnie z wytycznymi do rozporzadzenia.

zakres i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajgcego ptywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz.

a) Harmonogram badania jakosci

wody w obiekcie zostat uzgodniony przez

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w dniu 10 grudnia

2021 r.

b) Zarzadca plywalni

wykonywatl badania wody zgodnie z umowag zawartg

z akredytowanym laboratorium: Centrum Badan i Dozoru Gérnictwa Podziemnego
Sp z 0.0. ul. Ledzinska 8, 43-143 Ledziny, nr akredytacji AB 418.

c) Analiza dokumentacji (wynikéw badan) wskazanych w harmonogramie

Okres Znak sprawy/ symbol dokumentacji Uwagi/ spostrzezenia

analizowanej

préby

07.02.2022 r. Sprawozdanie z badan nr 02463/ZL/22 (woda z Brak stwierdzonych przekroczen.
niecki basenowej rekreacyjnej, woda niecki
basenowej sportowej)

14.03.2022 r, Sprawozdanie z badan nr  04985/ZL/22 (woda z | Brak stwierdzonych przekroczen.
niecki basenowej rekreacyjnej)

09.05.2022 r. Sprawozdanie z badan nr  09934/Z0/22 (woda z | Brak stwierdzonych przekroczeri.
niecki basenowej rekreacyjnej)

04.07.2022 1. Sprawozdanie z badan nr 15011/ZL/22 (natrysk | Analiza wykazala przekroczenia
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damski)

w zakresie parametru
mikrobiologicznego: liczba bakterii
Legionella sp. w ilosc 200 jtk/100
ml (warto$é dopuszczalna <100
jtk/100 ml). Zarzadca plywalni
podjat dzialania naprawcze.

01.08.2022 r.

Sprawozdanie z badan nr 16783/ZL/22 (woda
wprowadzana do jacuzzi z systemu cyrkulacji)

Analiza wykazala przekroczenia

w zakresie parametru
mikrobiologicznego Pseudomonas
aeruginosa - wartosc >150 jtk/100
mi- (wartos¢ dopuszczalna 0
jtk/1ml) oraz ogolnej liczby
mikroorganizmow

w 36+ 2°C po 48 h — wartasc = 300
jtk/Tmi (wartos¢ dopuszczalna 20
jtk/1ml) Zarzadca ptywalni wylgczyt
z uzytkowania niecke jacuzzi.

01.08.2022 r.

Sprawozdanie z badan nr 16783/ZL/22 (niecki
jacuzzi)

Analiza wykazala przekroczenia

w zakresie parametru
mikrobiologicznego ogoinej liczby
mikroorganizmow

w 36% 2°C po 48 h — warlos¢ >300
jtk/1mi (wartosc¢ dopuszczalna 100
Jtk/1ml) Zarzadca ptywalni wylgczyt
z uzytkowania niecke jacuzzi.

01.08.2022 r

Sprawozdanie z badan nr 16783/ZL/22 (woda
wprowadzana do basenu sportowego z systemu
cyrkulacji)

Analiza wykazala przekroczenia

w zakresie parametru
mikrobiologicznego ogolne;j liczby
mikroorganizmow

w 36x 2°C po 48 h — wartos¢ >300
jtk/1ml (wartos¢ dopuszczalna 20
Jtk/Aml) Zarzadca ptywalni podijat
dziatania naprawcze.

01.08.2022 r

Sprawozdanie z badan nr 16783/Z2L/22 (basen
sportowy)

Analiza wykazata przekroczenia

w zakresie parametru
mikrobiologicznego ogdinej liczby
mikroorganizmoéw

w 36z 2°C po 48 h - wartos¢ >300
jtk/1mli (warto$¢ dopuszczaina 100
Jtk/1ml) Zarzadca pltywalni podijal
dziatania naprawcze.

01.082022r.

Sprawozdanie z badan nr 16783/ZL/22 (basen
rekreacyjny)

Analiza wykazala przekroczenia

w zakresie parametru
mikrobiologicznego ogdinej liczby
mikroorganizmow

w 36z 2°C po 48 h — wartos¢ >300
jik/1ml (wartos¢ dopuszczalna 100
itk/1ml) Zarzadca plywalni pod)a!
dziatania naprawcze.

12.092022 r

Sprawozdanie z badan nr 20394/ZL/22 (basen
rekreacyjny)

Brak stwierdzonych przekroczen

14.11.2022 r.

Sprawozdanie z badan nr 25999/7L/22 (basen
rekreacyjny)

Brak stwierdzonych przekroczen

05122022+

Sprawozdanie z badan nr 28922/Z1/22 (basen
rekreacyjny )

Brak stwierdzonych przekroczen

0512.2022r.

Sprawozdanie z badan nr 28922/2L/22 (niecka
jacuzzi)

Brak stwierdzonych przekroczen

05.12.2022r.

Sprawozdanie z badan nr 28922/71/22 (woda
wprowadzana do jacuzzi z systemu cyrkulacji)

Brak stwierdzonych przekroczen

05.12.2022 r.

Sprawozdanie z badan nr 28922/ZL/22 (woda
wprowadzana do basenu rekreacyjnego z
systemu cyrkulacji)

Brak stwierdzonych przekroczen

0512.2022 r.

Sprawozdanie z badan nr 28922/Z1L/22 (woda
wprowadzana do basenu sporfowego z systemu
| cyrkulacji)

Brak stwierdzonych przekroczen
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Ocena dziatan podmiotu w zakresie okreslonym pkt 3 a) —c):

Zarzadca plywalni podejmowat dziatania naprawcze w zakresie badanych parametrow,
ktorych przekroczenia zostaly stwierdzone podczas badan wykonywanych w ramach kontroli
wewnetrznych. Ww. dziatania skutkowaty poprawg jakosci wody w zakresie badanych
parametrow.

4) Wynikow badan wody na ptywalniach wykonywanych przez wiasciwego panstwowego
inspektora sanitarnego.

W dniu 22 lutego 2022 r. PPIS w Krakowie pobrat na ww. ptywalni proby wody do badan
w kierunku parametrow wskazanych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiadac woda na pfywalniach (tj. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1230).

Diagnostyka laboratoryjna wody wykonana w Oddziale Laboratoryjnym Badania Wody
Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, przy ul. Pradnickiej 76,
akredytowanym w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 601, nie wykazata
przekroczen w zakresie badanych parametrow fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

LP przekroczenia Miejsce wynik Dopuszczalne
wartosci
1. Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5) liczba i zakres decyzji wydanych przez wiasciwego inspektora sanitarnego
w analizowanym okresie:
LP Znak decyzji, data Zakres decyzji Uwagi
1. | Znak: HK-7071.1.53.22 Ponadnormatywna obecnosé bakterii | Obowiazki zawarte
Nr. 368/22 z dnia legionefla sp. w probie wody pobranej | w decyzji zostaly
09.08.2022 r. w ramach kontroli wewnetrznej w dniu 4 lipca | wykonane
2022 r. z punktu czerpalnego: natrysk damski
(pierwszy prysznic od lewe] strony przed

wejsciem) I

8. Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze: woda na plywalni mieszczgce] sie
w Centrum Kultury i Sportu ,Camena” w Skawinie ul. Zwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina,
odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.
w sprawle wymagan jakim powinna odpowiadac woda na plywalniach (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1230) za wyjgtkiem jednorazowych przekroczen parametrow mikrobiologicznych,
stwierdzonych podczas badan wykonywanych w ramach kontroli wewnetrznych tj.:
- bakterii Pseudomonas aeruginosa w wodzie pobranej z sytemu cyrkulacji niecki jacuzzi,
- ogoinej liczby mikroorganizméw w 36+£2°C po 48 h, w wodzie pobranej z jacuzzi, systemu
cyrkulacji jacuzzi, basenu sportowego, basenu rekreacyjnego i systemu cyrkulacji basenu
sportowego,
- bakterii Legionella sp. w wodze pobranej z natrysku damskiego (zostata wydana decyzja
PPIS w Krakowie z dnia 9 sierpnia 2022 r., stwierdzajgca skazenie punktowe
instalacji cieptej wody uzytkowej - w stopniu srednim ).
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